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Схема  шкафа АСКУЭ

Автоматизированная система коммерческого
учета электроэнергии

ФЗИП
«ЭНЕРГОМЕРА»

БЗ    – Блок зажимов
РШ   – Розетка

Примечание
1. Проводку внутри шкафа АСКУЭ выполнить проводом ПВ1 1.0 и кабелем НВПЭ 1(2)х2х0,52
2. Провод в местах присоединения должен быть обжат наконечниками.
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